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ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Stoczek Lukowski za 2022 r.

Dzialajac na podstawie:
e art. 4 ust.]1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j (tekst

jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),

e §21.1i§22Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

e art. 12 ust. 115 ustawy z dnia 7 czerweca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze
Zm.)

po zapoznaniu si¢ z wynikami badan laboratoryjnych prébek wody pobranych w dniach:

- 15.02.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr WD/62/2022 z dnia 21.02.2022 r.

- 24.02.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/20244/03/2022 z dnia 02.03.2022 r.

- 24.02.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr SB20246/03/2022 z dnia 02.03.2022 r.

- 28.03.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr LAB.PW-W-9051/63/2022 z dnia 11.04.2022 r.
- 07.04.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/37243/04/2022 z dnia 11.04.2022 r.

- 11.05.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/52601/05/2022 z dnia 17.05.2022 r.

- 08.09.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/108996/09/2022 z dnia 13.09.2022 r.

- 08.09.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/208997/09/2022 z dnia 13.09.2022 r.

- 10.11.2022 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/141658/11/2022 z dnia 18.11.2022 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lukowie
stwierdza:

przydatno$é wody do spozycia przez ludzi z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
w Stoczku Lukowskim.

UZASADNIENIE

Badania laboratoryjne probek wody pobranych z WZZ Stoczek Lukowski :
- w ramach kontroli urzedowej, badania przeprowadzone przez: Oddzial Laboratoryjny
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biatej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-
500 Biata Podlaska (Numer akredytacji AB 487) i Dzial Laboratoryjny Wojewddzkiej
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Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, ul. Pielggniarek 6, 20-708 Lublin (Numer
akredytacji AB 379)

— wramach kontroli wewnetrznej, badania przeprowadzone przez Laboratorium SGS
Polska Sp.zo0.0. Laboratorium Srodowiskowe, ul. Cieszyfiska 524, 43-200 Pszczyna

(Numer akredytacji AB 313)

e 15.02.2022 r. numer analiz (prébka nadzorowa PPIS FLukdow);
- WD/62/a/W — punkt pobrania, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona)

e 14.03.2022 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody);
- 086923/02/2022 - punkt pobrania, Stacja Uzdatniania Wody, Studnia nr 1 (woda surowa)
- 086924/02/2022 - punkt pobrania, Stacja Uzdatniania Wody, Studnia nr 2 (woda surowa)

e 28.03.2022 r. numery analiz (prébka nadzorowa PPIS Fukéw);
- PW/104/WD/abc/W - punkt pobrania, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona)
- PW/105/WD/abc/W — punkt pobrania, Stoczek Lukowski, Pl. Wielgoska 5, Zesp6t

Os$wiatowy (punkt czerpalny)

e 07.04.2022 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody);
- 086925/04/2022 — punkt pobrania, Stoczek Lukowski, ul. 1 Maja 12, ZAZ (punkt

czerpalny)

e 11.05.2022 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody);
- 126755/05/2022— punkt pobrania, Stoczek Lukowski, ul. Witosa 10, Komisariat Policji

(punkt czerpalny)

e 08.09.2022 r. numer analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody);
- 086928/09/2022 — punkt pobrania, Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona)
- 086927/09/2022 — punkt pobrania, Stoczek Lukowski, ul. Dwernieckiego 3, Przedszkole

(punkt czerpalny)

e 10.11.2022 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody);
- 086929/11/2022 — punkt pobrania, Stoczek ELukowski, Pl. Wielgoska 5, Zespot Oswiatowy

(punkt czerpalny)

wykazaly, ze woda w badanym zakresie speinia wymagania okreslone w Zataczniku nr 1: czesé
A — parametry mikrobiologiczne, cz¢$¢ B - parametry chemiczne, czgs¢ C — parametry
wskaznikowe oraz cze$é D — dodatkowe wymagania chemiczne rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.

z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymuja:

1. Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej w Stoczku Lukowskim,
2. Burmistrz Miasta Stoczek Lukowski

3. A
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Sporzqdzit: Pawel Swiderski, Sekcja HK, tel. kontaktowy 25 798 21 96 wew. 13
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